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ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
1. Введение
Исследования относятся к области энергетики. 
Средняя конечная нефтеотдача месторождений в 
разных странах составляет от 25 до 40 %. При-
менение термических методов позволяет повысить 
нефтеотдачу минимум на 20-40 %. Сущность мето-
да – закачка в нагнетательные скважины горячей 
воды или пара. Подготовка теплоносителя для 
технологических целей является задачей обычной 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), применение которой 
экономически выгоднее раздельного производства 
теплоты и электроэнергии.
2. Постановка проблемы
Целью работы является выбор типа энергоу-
становки для использования в нефтедобыче – на 
ядерном или органическом топливе.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников 
по теме исследования
Тип энергоустановки определяется требуемыми 
технологическими параметрами, а ее мощность – 
расходом теплоносителя. От параметров теплоно-
сителя зависит принципиальная схема энергоуста-
новки и тип ядерного реактора для АТЭЦ. Наи-
более приемлемым для Украины является реактор 
типа ВВЭР, но этот реактор позволяет получить 
пар с максимальной температурой 280 oС [1]. 
Давление теплоносителя должно быть больше 
пластового давления. Глубины скважин в Укра-
ине достигают 1600-3500 м. На таких глубинах 
пластовое давление равно не менее 8 МПа. Такое 
давление пара ВВЭР обеспечить не может. Следо-
вательно, возможно использование только горячей 
воды. На практике температура закачиваемой в 
пласт горячей воды была в диапазоне 80-250 °С. 
Для подготовки воды с температурой 150 °С 
подойдет обычная теплофикационная установка 
электростанции [2].
Не привязываясь к конкретному месторожде-
нию, для поставленной цели подойдет энергоуста-
новка относительно небольшой мощности. Весьма 
привлекательно рассмотрение судовой ядерной 
энергетической установки (ЯЭУ). В открытой 
печати [3] имеются данные по современной су-
довой ЯЭУ типа КН-3. АТЭЦ с КН-3 комплекту-
ется двумя реакторами тепловой мощностью 230 
МВт каждый и паровой конденсационной турби-
ной К-150-3,4/50 с нерегулируемыми отборами 
пара. Мощность теплофикационной установки 
25 Гкал/ч. Как показали расчеты, при отпуске 
25 Гкал/ч теплоты электрическая мощность АТЭЦ 
составляет 132,86 МВт [4].
В работе [5] определены технико-экономические 
показатели использования ЯЭУ с КН-3 для добычи 
нефти, которые показали ее высокую эффектив-
ность. Однако, кроме КН-3, для коммерческого 
использования рассматривается также ЯЭУ типа 
КЛТ-40С, имеющая меньшую стоимость. Поэтому 
была поставлена задача сопоставить показатели 
использования КН-3, КЛТ-40 и обычной газовой 
ТЭЦ.
3.2. Результаты исследований
Результаты исследований приведены в табл.1.
В связи с высокой стоимостью нефти ее до-
ля в доходах превалирует и поэтому, чем выше 
производительность по горячей воде (нефти), тем 
меньше срок окупаемости. Определим удельные 
затраты на добычу нефти для каждой установки. 
Согласно эксергетическому методу общие затраты 
при эксплуатации ТЭЦ распределяются пропорци-
онально эксергии продукции. Удельная эксергия 
горячей воды, нагретой от 15 до 150 0С, равна 
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личине отпущенной электроэнергии. Результаты 
расчета приведены в табл. 2.
В результате сопоставления удельных затрат по-
лучено, что ядерная энергоустановка экономически 
выгоднее использования газовой ТЭЦ.
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Таблица 1 
Технико-экономические показатели использования разных 
енергоустановок для добычи нефти





Тепловая мощность реактора 
или парогенератора, МВт
2∙230 150 725,7










Расход горячей воды, м3/ч 275 278,8 2656,4
Годовой расход воды, м3 1,975∙106 2,003∙106 19,08∙106
Добыча нефти за год, м3 0,395∙106 0,4∙106 3,816∙106




Суммарный доход, грн 1026∙106 901,4∙106 8682∙106
Затраты, грн: 521,5∙106 257,48∙106 4748,5∙106
амортизация, Иа 272,07∙106 64,45∙106 291,5∙106
томливо, Ит 30,912∙106 11,19∙106 2799∙106
зарплата, Из 9,45∙106 3,65∙106 10,08∙106
общестанционные расходы, Иос 36,12∙106 8,88∙106 39,2∙106
очистка и деаэрация воды, Иоч 21,95∙106 22,25∙106 212∙106
тепловые сети, Итс 29,0∙106 29,4∙106 277,4∙106
добыча нефти, Идн 115,9∙106 117,5∙106 1119∙106
Прибыль, грн 504,7∙106 644∙106 3934∙106
Рентабельность, % 20,04 109,6 148,4
Срок окупаемости, лет 5,0 0,913 0,674
Таблица 2 
Расчет удельных затрат на добычу дополнительной нефти







Непосредственные затраты в добычу 
нефти (Иоч+Итс+Идн), грн, И1, 
167∙106 169,7∙106 1610∙106
Совместные расходы (Иа+Ит+Из+Иос), 
грн, И2,
349∙106 88,2∙106 3140∙106
Эксергия горячей воды, МВт, Егв 7.37 7.472 71.19
Эксергия отпущенной электроэнер-
гии, МВт, Еэл 124.09
29.84 172.73
Эксергия продукции (Егв + Еэл), МВт, ЕΣ 131.46 37.31488 243.92
Доля эксергии горячей воды в экс-
ергии продукции, ε = Егв/ ЕΣ 0.056 0.200 0.292
Затраты на добычу нефти, грн,
И=И1+ ε∙И2 186∙106 187∙106 2520∙106
Удельные затраты на добычу, грн/м3 1210 1200 1690
